Szczecin, Q_flipca 2020 .

ZACHODNIOPOMORKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

WZ.5595.173.1.2020
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1065), zwanego dalej rozporzadzeniem, po rozpatrzeniu
wniosku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w Szczecinie z 1 lipca 2020 r., w sprawie uzgodnienia
rozwiazah zamiennych zawartych w ekspertyzie technicznej z czerwca 2020 r.,
przediozonej w zwiazku z przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Piotra
Skargi 16 w Szczecinie, wykonanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr. inz. Norberta Karbownika oraz rzeczoznawce budowlanego
mgr. inz. Macieja Furmanczyka,

WYRAZAM ZGODE
na zastosowanie rozwigzah zaproponowanych w ekspertyzie technicznej,
polegajacych na:

- zamknieciu ewakuacyjnej klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30 S,

- wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita,
z monitoringiem do miejsca stalego nadzoru (z wytgczeniem monitoringu
alarméw do Panstwowej Strazy Pozarne;j),

_  zainstalowaniu w obrebie wszystkich drég ewakuacyjnych awaryjnego
oéwietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN, o natgzeniu zwigkszonym do
51x,

jako rozwigzan zamiennych w odniesieniu do nastepujgcych wymagan
rozporzgdzenia:

. klatka schodowa nie speinia wymagan okreslonych w § 68 ust. 1
rozporzgdzenia w zakresie wymiaréw schodéw statych,
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- dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen usytuowanych na koncach
korytarzy bedzie wynosito 19,8 m, co stoi w sprzecznosci z wymaganiami
okreslonymi w § 256 ust. 3 rozporzgdzenia.

UZASADNIENIE

Niniejsze postanowienie w catosci uwzglednia zadanie strony. Biorgc
powyzsze pod uwage, stosownie do postanowieri art. 126 w zwigzku z art. 107 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), odstepuje sie od uzasadnienia niniejszego
postanowienia.

Zwracam uwage, iz pozostate wymagania powinny by¢ zrealizowane zgodnie
z zapisami zawartymi w przepisach przeciwpozarowych.

Niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz innych pozwolen.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Parstwowe] Strazy Pozarnej w terminie 7 dni od dnia doreczenia

postanowienia.

bryg. mgr inz. Jarostaw Tomezyk

Zatgcznik: 1 egzemplarz ekspertyzy technicznej
stanowigcy integralng cze$¢ postanowienia
(strony ostemplowane pieczecig KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:
SP ZOZ MSWIA
ul. Jagielloriska 44
70-382 Szczecin

Do wiadomosci:
KM PSP w Szczecinie
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